
BBG Prüf- und Zertifizier GmbH

1.Nachtrag

(Ergänzung gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6)

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

BVS 03 ATEX E 029

Gerät: Lichtschranke Typ* 92/3 * Ex

HersteIler: Leuze electronic GmbH & Co.

Anschrift D -73277 Owen- Teck

Beschreibung

Die Lichtschranke Typ * 92/3 * Ex entspricht auch der Kategorie 2D.

Die neue Kennzeichnung lautet wie folgt:

G II 2G EExia IIC T6

II 2D Ex iaD 21 T 80 °C

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der ge11nderten AusfUhrung werden erfUllt durch

Übereinstimmung mit

Allgemeine Bestimmungen
Eigensicherheit 'i'

Staubexplosionsschutz Allgemeine Bestimmungen
Eigensichere Betriebsmittel 'iD'

EN 50014:1997+A1-A2

EN 50020:2002
prEN 61241-0:2002
31H/160/NP (IEC 61241-11}

PrUfurotokol1

BVS pp 03.2015 EG, Stand 26.01.2004

EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH
Bochum, den 26. Januar 2004

Zertifizierungsstelle
ß-J---'

Seitelvonlzu D MT 03 ATEXE0291NI
Dieses Zertifikat darfnur unverandert weiterverbreitet werden.
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